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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ        

Η   παρούσα μελέτη αφορά την ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή κάθε είδους μηχανημάτων κλιματισμού ( αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα, κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου split, FAN COIL, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες κ.λ.π.) που βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν στα Δημοτικά κτήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής.
     
Η παρούσα υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.160,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 18.798,40 € και για τα δύο έτη. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς για το έτος 2019 :
ΚΑ 10.6264  (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων)    με το ποσόν των 5.410,00  πλέον Φ.Π.Α
Κ.Α. 15.6261.0002 (Συντήρηση και επισκευή κτηρίου πολιτιστικού κέντρου )με το ποσόν των 
2.170, 00 € πλέον Φ.Π.Α.

και τους ίδιους κωδικούς για το έτος 2020 με τα παρακάτω ποσά :
ΚΑ 10.6264  (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων)  με το ποσόν των 5.410,00   € πλέον Φ.Π.Α.
Κ.Α. 15.6261.0002 με το ποσόν των 2.170, 00€ πλέον Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς 50730000-1 :«Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων» 
Η συντάξασα
Φωστήρα Νικολαΐδου 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων των Δημοτικών κτηρίων των Δ.Κ. Μοσχάτου και Δ.Κ. Ταύρου θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς κανονισμούς καθώς και με ότι προβλέπεται από την κατασκευάστρια εταιρεία για κάθε  συγκεκριμένο μοντέλο μηχανήματος κλιματισμού με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων μηχανημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους σε ψύξη και θέρμανση. Επίσης στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται και οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών το ταχύτερο δυνατό από τη διαπίστωση και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι εργασίες που προβλέπονται στις εργασίες συντήρησης είναι οι ακόλουθες:

- Χημικός καθαρισμός αερόψυκτων συμπυκνωτών με εγκεκριμένα χημικά υγρά καθαρισμού

- Γενικός καθαρισμός των στοιχείων στα F.C.U., Split, & K.K.M. με χημικά υγρά καθαρισμού και η συντήρηση και η επισκευή των φίλτρων και ανεμιστήρων για την καλύτερη απόδοσή τους αλλά και την υγιεινή διαβίωση των ατόμων στους χώρους εργασίας. 

-Έλεγχος κλειστού δοχείου διαστολής, ρύθμιση πιέσεως και βαλβίδας πλήρωσης και καθαρισμός φίλτρου νερού

-Έλεγχος και αποκατάσταση διαρροών σε υδραυλικά δίκτυα και συνδέσμους

-Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλιών – κυκλοφορητών και διακοπτών ροής

-Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας ( πρεσσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανσης εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.)

-Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων

-Προμήθεια και αντικατάσταση ψυκτέλαιου συμπιεστών

-Έλεγχος και συμπλήρωση συνήθων απωλειών ψυκτικού μέσου

-Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας ψυκτικών κυκλωμάτων

-Χειροκίνητη εναλλαγή & ρύθμιση κεντρικού συστήματος κτηρίου από την θέρμανση στη ψύξη.

-Αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος αξίας έως 100 € πλέον Φ.Π.Α. για αποκατάσταση διαπιστωμένης βλάβης, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνεται και πάσης φύσεως εργασία για την αντικατάσταση τέτοιου υλικού 
Τα Κλιματιστικά τύπου Split και τα κλιματιστικά μηχανήματα θα συντηρηθούν ως εξής :

· Καθαρισμός φίλτρων και πρόσοψης των κλιματιστικών. 

· Έλεγχος – συμπλήρωση κυκλώματος ψυκτικού υγρού. 

· Καθαρισμός – ψεκασμός στοιχείων εναλλαγής ψυκτικού υγρού – αέρα

              (εξατμιστής – συμπυκνωτής-φτερωτής-λεκάνης υδάτων) με ειδικό     μυκητοκτόνο υγρό. 

· Έλεγχος καλής λειτουργίας του χειριστηρίου – επικοινωνίας με το κλιματιστικό

            (πλακέτα). 

· Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος. 

· Έλεγχος καλής λειτουργίας του συμπιεστή.

 Οι μονάδες Εξαερισμού θα συντηρηθούν ως εξής :


• Καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρα με πινέλο και ηλεκτρική σκούπα


• Καθαρισμός  στομίων και φίλτρων


• Έλεγχος καλής λειτουργίας των ανεμιστήρων


• Έλεγχος φθορών ιμάντων (εφόσον υπάρχουν), σφίξιμο και πιθανή αντικατάσταση


• Λίπανση ρουλεμάν και κουζινέτων (εφόσον υπάρχουν). 
Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδας (ΚΚΜ)  θα συντηρηθούν ως εξής :

(Καθαρισμό των προφίλτρων αέρος της ΚΚΜ.


(Έλεγχο των σακκόφιλτρων και αντικατάσταση αν απαιτείται 


(Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων & έλεγχο ρουλεμάν.


(Καθαρισμό των ψυκτικών και θερμαντικών στοιχείων με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.


(Έλεγχος και τάνυση ιμάντων.


(Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.


(Έλεγχος τριόδων βανών και θερμοστατών.


(Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων.


(Ψεκασμός των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.


(Καθαρισμός εναλλακτών αέρα –αέρα.
Οι τοπικές μονάδες (Fan Coil Units) θα συντηρηθούν ως εξής :

(Καθαρισμό φίλτρου αέρα.


(Καθαρισμό των ψυκτικού- θερμαντικού στοιχείου.


(Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων εάν απαιτείται.


(Εξαέρωση του στοιχείου.


(Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων.


(Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας διακοπτών και θερμοστάτη.


(Ψεκασμός των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.
                Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης και επίβλεψης της καλής λειτουργίας όλων των μηχανημάτων που βρίσκονται στα Δημοτικά κτήρια που αναφέρονται εν συνεχεία, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικούς κατόχους αδείας υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του.
                Ο Συντηρητής οφείλει σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διενεργεί χωρίς καμία ειδοποίηση ή υπενθύμισης από την υπηρεσία  λεπτομερή έλεγχο- ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των μονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.
                Βάσει του ΦΕΚ 1122/17-6-2008 «Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα» , άρθρο 3 «προληπτική συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων» σε  κάθε κτήριο και για κάθε μηχάνημα  θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ο ειδικός πίνακας ελέγχου, όπως εμφανίζεται στο παράρτημα (ΙΙΙ), συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται , δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση, θα παραδίδεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο του κάθε κτηρίου και τοποθετείται υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτηρίου, 
· Στο τέλος της κάθε περιόδου συντήρησης ο συντηρητής – συντηρήτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει κατάλογο με τον αριθμό, τον τύπο και την ισχύ όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων / ανά δημοτικό κτήριο.
· Ο ανάδοχος θα καταγράψει υποχρεωτικά σε αναλυτικό και λεπτομερή πίνακα κατά τη διάρκεια της πρώτης συντήρησης τα στοιχεία (μάρκα, τύπος, ψυκτική/θερμαντική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς, ένταση ρεύματος, είδος ψυκτικού υγρού, κλπ.) των κλιματιστικών μονάδων για κάθε δημοτικό κτίριο. Ο  ανωτέρω αναλυτικός πίνακας θα παραδοθεί υποχρεωτικά και χωρίς καμιά επιπλέον αμοιβή στην  αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
· Ο ανάδοχος, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης προσωπικό που θα πληροί με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1/2013, για το οποίο θα έχει υποβάλλει στον φάκελο προσφοράς του επικυρωμένα αντίγραφα των επαγγελματικών αδειών ή αδειών άσκησης επαγγέλματος και των αντίστοιχων πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τον φάκελο της προσφοράς του αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης διαπιστωθεί το αντίθετο ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα κλιματιστικά / δημοτικό κτήριο που περιλαμβάνονται στην παρούσα  μελέτη.  
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
(πίνακας 1)


	Α/Α
	ΚΤΗΡΙΟ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΕΙΔΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

	ΤΕΜΑΧΙΑ

	1
	Δημαρχείο Ταύρου (Πειραιώς και Επταλόφου)


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	23

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU
	23

	
	
	Τύπου ντουλάπας/

48.000 – 66.000  BTU
	3

	
	
	Επιδαπέδιο διαιρούμενου τύπου /

24.000 – 30.000 BTU
	1

	2
	Παλαιό ΚΕΠ Ταύρου 

	Σύστημα VRV με τέσσερα κλιματιστικά δαπέδου απόδοσης 24.000 – 30.000
	1

	3
	Γκαράζ Δ.Κ. Ταύρου

(Μυρακτής)


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	4


	4
	Κοινωνικές δομές (Κλαζομενών)


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	4

	5
	Γκαράζ Δ.Κ. Μοσχάτου

( Πρέσπας και Ανδριανουπόλεως )


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	3

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU
	1

	6
	ΚΕΠ Μοσχάτου


	Τύπου ντουλάπας/

48.000 – 66.000  BTU
	1

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU

	1

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	1

	7
	Γραφείο ενημέρωσης

(Σταθμός Μοσχάτου )


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 

	1

	8
	Δημαρχείο Μοσχάτου

(Κοραή 36) 


	Τύπου ντουλάπας/

48.000 – 66.000  BTU

	3

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 

	22

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU 

	2

	9
	Όμιλος παραδοσιακών χορών

(Κοραή 38)


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU 
	3

	10
	Πνευματικό κέντρο 

(Χρυσοστόμου Σμύρνης 18 & Αγ. Κων/νου )


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 

	6

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU 

	1

	11
	ΚΔΑΠ

(Αγ. Κων/νου & Πίνδου 31)


	Σύστημα κλιματισμού ενός ψύκτη 154 BTU
(συνδεδεμένο με fan coil)
	1

	12
	Δημοτική Βιβλιοθήκη Δ.Κ. Μοσχάτου.

(Πίνδου 36, Μοσχάτο)
	Τύπου  ντουλάπας /

48.000 – 66.000 BTU


	2

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 

	1

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

24.000 -30.000 BTU 
	1

	13
	Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Δ.Κ. Ταύρου

( Αγίας Σοφίας 16)


	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	2

	14
	Κλειστό γυμναστήριο

( Μιαούλη 60, Μοσχάτο)

 
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU 
	8

	15
	Δημοτικό γήπεδο 

Μοσχάτου

 (Μιαούλη και Καποδιστρίου)


	Μονάδα fan section με δίκτυο αεραγωγών 60.000 btu  
	1

	
	
	Διαιρούμενου τύπου (split)/

9.000 -18.000 BTU
	1

	16
	Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

(Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως)


	Συντήρηση ψυκτικού συγκροτήματος 110 RT


	1

	
	
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από 94.000 BTU

	1

	
	
	Συντήρηση και ρύθμισητων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από 156.000 BTU
	2

	
	
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από 247.000 BTU
	4

	
	
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από 494.000 BTU

	1

	17


	Δημοτικά κτήρια :
ΚΔΑΠ, κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου, πνευματικό κέντρο Ταύρου 

	Συντήρηση μονάδων fan -coil
	39


	Η συντάξασα

Φωστήρα Νικολαΐδου

Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε
	Ελέγχτηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
	Μοσχάτο …………………..

Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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	Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ             Π ΡΟ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 


	( Κ.Α. 10.6264 )


	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΤΜΧ
	Τιμή μονάδας

(€)
	Δαπάνη

(€)
 Έτους 2019 
	Δαπάνη

(€)

Έτους
2020

	1

	Συντήρηση και ρύθμιση των τοπικών κλιματιστικών split units από 

9.000 – 18.000 BTU

	76
 
	30


	2.280


	2.280



	2
	Συντήρηση και ρύθμιση των τοπικών κλιματιστικών split units από 

24.000 – 30.000 BTU

	33

 
	40


	1.320

	1.320


	3
	Συντήρηση και ρύθμιση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου από 

48.000 – 66.000 BTU

	9
 
	 60


	540

	540


	4


	Συντήρηση και ρύθμιση συστήματος κλιματισμού ενός ψύκτη 154.000 BTU 

	1


	250


	250

	250


	5

	Συντήρηση και ρύθμιση συστήματος κλιματισμού fan – section 60.000 BTU συνδεδεμένο με δίκτυο αεραγωγών.


	1

	70


	70

	70


	6

	Συντήρηση μονάδων fan coil 

	39


	20

	780

	780


	7 

	Σύστημα VRV συνδεδεμένο με τέσσερα (4) κλιματιστικά δαπέδου απόδοσης 
24.000 – 30.000 BTU

	1

	170


	170

	170



	Σ Υ Ν Ο Λ Α (Ι) 

	5.410,00


	5.410,00



	Φ.Π.Α.
	1.298,40
	1.298,40

	Σ Υ Ν Ο Λ Α (I)   ΜΕ Φ.Π.Α. 
	6.708,40
	6.708,40

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
	13.416,80

	( Κ.Α 15.6261.0002 )


	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΤΜΧ
	Τιμή μονάδας

(€)
	Δαπάνη

(€)

έτους 

2019
	Δαπάνη

(€)

 Έτους

2020

	1
	Συντήρηση ψυκτικού συγκροτήματος  110 RT

	1
	230
	230
	230

	2


	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από 
94.000 BTU

	1
 
	 200


	200 
	200

	3
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικής κλιματιστικής μονάδας 
156.000 BTU


	2
	220
	440
	440

	4
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικής κλιματιστικής  μονάδας
247.000 BTU


	4
	250
	1000
	1000

	5
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικής κλιματιστικής  μονάδας
494.000 BTU


	1
	300
	300
	300

	Σ Υ Ν Ο Λ Α  (II)  


	2.170,00
	2.170,00

	Φ.Π.Α. (24%)

	520,80
	520,80

	ΣΥΝΟΛΑ (II)  ΜΕ Φ.Π.Α.  


	2.690,80
	2.690,80

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙI) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

	5.381,60

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	18.798,40



	Η συντάξασα

Φωστήρα Νικολαΐδου

Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε
	Ελέγχτηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
	Μοσχάτο …………………..

Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	             ΕΡΓΑΣΙΑ
	:
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
	
	
	

	----------
	                                                                                                                
	
	

	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	             ΠΡΟΥΠ
	:
	18.798,40

	---------
	
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	             ΑΡ. ΜΕΛ
	:
	44 / 2019


4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας


Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά κτήρια των Δ.Κ Μοσχάτου και Δ.Κ. Ταύρου, όπως αυτά αναφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα της μελέτης (πίνακας 1).
Εργοδότης θα ονομάζεται η ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, βάσει της προσφοράς του.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν​σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι​στικό και άλλες διατάξεις»,
5. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

6. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
7. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
8. Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

9. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:

· Το συμφωνητικό

· Η παρούσα μελέτη

· Η απόφαση ανάθεσης

· Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων
Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο ανάδοχος, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης προσωπικό που θα πληροί με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1/2013, για το οποίο θα έχει υποβάλλει στον φάκελο προσφοράς του επικυρωμένα αντίγραφα των επαγγελματικών αδειών.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό του τουλάχιστον ένα άτομο με άδεια εργοδηγού ψυκτικού με πιστοποιητικό κατηγορίας Ι.

Οι υπόλοιποι τεχνικοί  συντηρητές  θα πρέπει να κατατεθούν  άδειες ασκήσεως επαγγέλματος με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, ήτοι άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού με πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙ. 
Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τον φάκελο της προσφοράς του αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης διαπιστωθεί ότι τα μηχανήματα συντηρούνται από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 5ο:  Αποδεικτικά Μέσα

Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την προσφορά του.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην: 

α)
καταβολή φόρων

β)
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
Άρθρο 6ο: Ισχύς σύμβασης

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και θα έχει χρονική διάρκεια για δύο (2)έτη.
Άρθρο 7ο: Χρόνος παράδοσης

Τα παραδοτέα θα είναι τμηματικά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπό εκτέλεση υπηρεσίες στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: 

Η εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών θα γίνεται κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα :

Για το έτος 2019 : εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών για το έτος 2020: από την 1/5/2020 έως 10/6/2020
Άρθρο 8ο:  παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, εφόσον  έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση του κάθε μηχανήματος και έχει συμπληρωθεί και αναρτηθεί σε εμφανή θέση ο ειδικός πίνακας ελέγχου, (όπως εμφανίζεται στο παράρτημα (ΙΙΙ)), που δηλώνει την πραγματοποιηθείσα  ετήσια συντήρηση, και έχει παραδοθεί στον υπεύθυνο του κάθε κτηρίου .

Άρθρο 9ο: Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 10ο: Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των υπό εκτέλεση υπηρεσιών.
Άρθρο 11ο: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.
	Η συντάξασα

Φωστήρα Νικολαΐδου

Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε
	Ελέγχτηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
	Μοσχάτο …………………..

Η Διευθύντρια Τ.Υ.ΔΜ-Τ

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός


	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



	( Κ.Α. 10.6264 )



	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΤΜΧ
	Τιμή μονάδας

(€)
	Δαπάνη

(€)

 Έτους 2019
	Δαπάνη

(€)

Έτους

2020

	1

	Συντήρηση και ρύθμιση των τοπικών κλιματιστικών split units από 

9.000 – 18.000 BTU

	76
 
	
	
	

	2
	Συντήρηση και ρύθμιση των τοπικών κλιματιστικών split units από 

24.000 – 30.000 BTU

	33

 
	
	
	

	3
	Συντήρηση και ρύθμιση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου από 

48.000 – 66.000 BTU

	9
 
	
	
	

	4


	Συντήρηση και ρύθμιση συστήματος κλιματισμού ενός ψύκτη 154.000 BTU 

	1


	
	
	

	5

	Συντήρηση και ρύθμιση συστήματος κλιματισμού fan – section 60.000 BTU συνδεδεμένο με δίκτυο αεραγωγών.


	1

	
	
	

	6

	Συντήρηση μονάδων fan coil 


	39


	
	
	

	7 


	Σύστημα VRV συνδεδεμένο με τέσσερα (4) κλιματιστικά δαπέδου απόδοσης 
24.000 – 30.000 BTU

	1


	
	
	

	Σ Υ Ν Ο Λ Α (Ι) 


	
	

	Φ.Π.Α.
	
	

	Σ Υ Ν Ο Λ Α (I)   ΜΕ Φ.Π.Α. 
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
	

	( Κ.Α 15.6261.0002 )



	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΤΜΧ
	Τιμή μονάδας

(€)
	Δαπάνη

(€)

έτους 

2019
	Δαπάνη

(€)

 Έτους

2020

	1
	Συντήρηση ψυκτικού συγκροτήματος  110 RT

	1
	
	
	

	2


	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από 
94.000 BTU

	1
 
	
	
	

	3
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικής κλιματιστικής μονάδας 
156.000 BTU


	2
	
	
	

	4
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικής κλιματιστικής  μονάδας
247.000 BTU


	4
	
	
	

	5
	Συντήρηση και ρύθμιση των κεντρικής κλιματιστικής  μονάδας
494.000 BTU


	1
	
	
	

	Σ Υ Ν Ο Λ Α  (II)  


	
	

	Φ.Π.Α. (24%)

	
	

	ΣΥΝΟΛΑ (II)  ΜΕ Φ.Π.Α.  


	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙI) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	


